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UWAGA!
PRZED PRZYŁĄCZENIEM ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO
NALEŻY ROZŁĄCZYĆ ZASILANIE OD STRONY SEE ZA POMOCĄ
ROZŁĄCZNIKA Q1.
PRACA ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO PRZY OTWARTYM Q1
ORAZ ZAMKNIĘTYM Q8.
K1 – STYCZNIK 4xNO 40 A/230 V.
UKŁAD ZASILANIA PO STRONIE nn – TN-S.
DLA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UKŁAD ZASILANIA – TN-S.
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FeZn 30x4

VTO 17
10/5 A/A
7,5 VA
kl 0.2S

RB ≤ 2,5 Ω

RB ≤ 2,5 Ω

R ≤ 10 Ω

R ≤ 10 Ω

FeZn 30x4
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Rys. 3.   Schemat ideowy stacji transformatorowej kablowej STSRS-15/250-K-10,5/10; schemat ideowy SON zostanie przedstawiony w części 3 poświęconej oświetleniu 
ulicznemu
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