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gdzie:
S – przekrój przewodu, w [mm2],
l – długość obwodu, w [m],
Un – napięcie nominalne, w [V],
U0  – napięcie pomiędzy uziemionym przewodem ochronnym (ochronno-neu-
tralnym) a przewodem fazowym, w [V],
γ – konduktywność przewodu, w [m/(Ω⋅mm2)],

Ik1 – spodziewany prąd zwarcia jednofazowego, w [A],
Zk1 – impedancja obwodu zwarciowego, dla zwarcia jednofazowego, w [Ω],
Ia – prąd wyłączający zabezpieczenie w czasie nie dłuższym od określonego 
w normie PN-HD 60364-4-41:2009.

uwagi końcowe

1.	Ochrona od porażeń przez samoczynne wyłączenie.
2.	Po ułożeniu kabli układanych w ziemi, a przed ich zasypaniem, należy prze-

prowadzić inwentaryzację geodezyjną.
3.	Po wykonaniu instalacji należy wykonać badania i próby odbiorcze zgod-

nie z wymaganiami PN-HD 60364-6 oraz N SEP-E 004.

Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu
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