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Rys. 2.   Schem
at ideow

y zasilania zakładu produkcyjnego

teren inwestycji

hala 1 hala 2 hala 3

portiernia

obwodnica oświetleniowa

obwód nr 1

rezerwa

wolno stojąca szafa RST

Uwaga!
Projekt stacji transformatorowej oraz jej zasilania znajduje się w nr. 5/2016 „elektro.info”.
Zespół prądotwórczy instalować na fundamencie wykonanym zdgodnie z projekerm
branży konstrukcyjnej – pominięty w artykule.
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obwód nr 3
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stacja TR 15/0,42 kV
250 kVA DY5

                       opracowanie „elektro.info” nr 5/2016
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