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Uwaga
Sposób prowadzenia kabla oraz taśmy FeZn 30x4 wzdłuż
żerdzi wirowanych przedstawiają rysunki 3 oraz 5.
Miejsca łączenia uziomu poziomego z uziomami pionowymi
chronić od korozji.
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