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Charakterystyka obiektu Klasa/poziom ochrony

L.p. Cecha ogólna Rodzaj lub przeznaczenieb) I II III–IV

1.1

Obiekty usług publicznych w warunkach 
normalnego zagrożeniaa) 

Budynki administracyjne X

1.2 Kina, teatry, szkoły, przedszkola X

1.3 Kościoły z wieżą do 20 m X

1.4 Muzea i obiekty historyczno-kulturowe X

1.5 Hale targowe, widowiskowe itp. X

1.6 Bazary X

1.7 Zamknięte obiekty sportowe X

1.8 Baseny i hale pływackie X

1.9 Garaże (duże i średnie) X

2.1
Obiekty przemysłowe i rzemieślnicze 
w warunkach normalnego zagrożenia 

Biurowe X

2.2 Produkcyjne, magazynowea) X

2.3 Gastronomiczne X

3.1

Noclegownie

Hotele, zajazdy, pensjonaty X

3.2 Duże hotele X

3.3 Schroniska, hale noclegowe X

4.1

Obiekty kolejowe

Obiekty ekspedycyjne (dworce, perony) a) X

4.2 Budynki administracyjne X

4.3 Magazyny X

5.1

Obiekty lotnicze

Części budynków ze strefami wybuchowymi X

5.2 Centra nadzoru i obsługi linii lotniczych X

5.3 Inne centra nadzoru lotniczego X

5.4 Budynki odpraw pasażerskicha) X

5.5 Budynki administracyjne X

5.6 Hangary, magazyny X

6.1

Obiekty zdrowotne i opiekuńcze

Obiekty intensywnej terapii X

6.2 Domy opieki i domy starców X

6.3 Pawilony szpitalne X

6.4 Budynki administracyjne X

7.1
Obiekty wielkogabarytowe

Gmachy wyższe niż 30 m X

7.2 Kościoły z wieżą ponad 20 m X

8.1
Obiekty mieszkalne

Domy jednorodzinne X

8.2 Domy wielorodzinne X

9.1 Obiekty rolnicze Budynki gospodarcze X

10.1

Obiekty z zagrożeniem wybuchowym 
lub pożarowym 

Wytwórnie i składy materiałów wybuchowych X

10.2 Składy amunicji X

10.3 Zakłady pirotechniczne X

10.4 Części budynków ze strefami wybuchowymi X

10.5 Instalacje oczyszczalni ścieków X

10.6 Instalacje gazów/płynów palnych X

10.7 Zakłady petrochemiczne X

10.8 Budynki z materiałów łatwopalnych X

11.1

Obiekty usług technicznych 

Obiekty energetyczne X

11.2 Obiekty telekomunikacyjne X

11.3 Obiekty informatyczne X

11.4 Centrale nadzoru technicznego X

a) W warunkach zwiększonego zagrożenia obiektów (obiekty usytuowane na wzniesieniach lub zawierające wieloosobowe pomieszczenia, nieodporne termicznie konstrukcje lub 
materiały itp.) należy podwyższyć ich poziom ochrony do klasy II, a w przypadku części obiektów zawierających strefy zagrożone wybuchem lub urządzenia wrażliwe na oddziały-
wania elektromagnetyczne – do klasy I.
b) Wymagane jest zwrócenie szczególnej uwagi na skuteczność środków ochrony wewnętrznej (ochrony urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami).
Tab. Wyszczególnienie obiektów wyposażonych w wymaganej klasy urządzenie piorunochronne
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